Zalacznik nr 1 do Zaproszenia do zlozenia oferty - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonanie przegladow i konserwacji klimatyzatoréw w starszej i nowo dobudowanej czesci
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. (przeglad klimatyzatorow w starszej czgsci
szkoly wykonywany I raz w roku, zas w nowo dobudowanej czesci szkoty 2 razy w roku).

Przeglad obejmuje réwniez kontrole szczelnosci uktadéw wyszczegolnionych ponizej.

Przeglad i konserwacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa
urzadzen.

- Termin wykonania pierwszego przegladu wraz z konserwacja w nowo dobudowanej czedci
szkoly oraz kontrola szczelnosci agregatu skraplajacego freonowego VRF (uklad nr 8 + 9) i
agregatu skraplajacego uktad VRF (uktad nr 101 11 II pigtro). kwiecier 2024 r. (nie péiniej
niz do dnia 12 kwietnia 2024 r.)

- Termin wykonania drugiego przegladu wraz z konserwacjg w nowo dobudowanej czesci
szkoly: paZdziernik 2024 r. (nie pézniej niz do dnia 11 pazdziernika 2024 r.).

- Termin wykonania przegladu wraz z konserwacja (1 raz w roku) w starszej czesci szkoly
oraz kontroli szczelno$ci 2 szt. Misubishi Electric model PUHZ-ZRP100YKA3R 1w starszej

czgsci szkoly (sala gimnastyczna) i 23 szt. agregatow skraplajacych w nowo dobudowane;j
czgsci szkoly: sierpien 2024 r. (nie pézniej niz do 16.08.2024 r.)

. Agregat skraplajgcy do centrali N1W1

. Agregat chlodniczy do centrali N2W?2

. Agregat chlodniczy do centrali N3W3

. Agregat chlodniczy do centrali N4W4

. Agregat chlodniczy do centrali N5W5

. Agregat chlodniczy do centrali N6W6

. Agregat chtodniczy do centrali NOW9

. Agregat chlodniczy do centrali N10OW10

. Agregat chtodniczy do centrali N11W11

10. Agregat chtodniczy do centrali N12W12

11. Agregat chiodniczy do centrali N13W13

12. Agregat skraplajacy do centrali N14W 14

13. Agregat skraplajgcy do centrali N16W16

14. Agregat skraplajacy do ukladu VRF parter (model AJY090LELBH)
15. Agregat skraplajacy do uktadu VRF (model AJY144LELAH)
16. Agregat skraplajacy do uktadu VRF kuchnia + jadalnia (model AJY072LELAH)
17. Agregat chlodniczy freonowy split 1p. (model AOYG45LETL)
18. Agregat chtodniczy split (model AOYG45LETL)

19. Agregat skraplajacy (model AOYGO0LATT)

20. Agregat skraplajacy (model AOYG30LBTA)

21. Agregat skraplajacy freonowy (AOYG60LATT)

22. Agregat skraplajacy freonowy (AOYGT72LRLA)

23. Agregat skraplajacy (model AJY1 08LELBH)

==l B e R O B O N

O



W budynku nowo dobudowanej czeéci szkoly zostalty zamontowane niezalezne systemy
klimatyzacyjne:

- system VRF obshlugujace: parter, 1 pigtro, 2 pigtro, 3 pigtro
- systemy split obstugujace pomieszezenia na 1 pigtrze
- system split obstugujacy serwerownig na parterze

- agregaty skraplajace freonowe dla central wentylacyjnych.

Przeslad podstawowy wraz z konserwacja nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR
urzadzen a w szczegdlnosci:

KLIMATYZATORY

Czyszczenie skraplacza i parownika

Dezynfekcja parownika rodkami grzybobojczymi

Kontrola pracy sprezarki, wentylatoréw innych elementow mechanicznych
Sprawdzenie szczelnosci uktadu chiodniczego zgodnie z ustawa z 15 maja 2015 1.
(Dz.U. poz 881)

Kontrola filtrow — czyszczenie

Kontrola instalacji odptywu skroplin

Kontrola stanu potgczen elektrycznych

Kontrola pracy automatyki
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Uklady klimatyzacji w nowo dobudowanej czesci szkoly

Lp. | Nazwa [losé
1. | Agregaty skraplajgce central wentylacyjnych 1 szt.
agregat skraplajagcy NW1 Fujitsu AJY-108 LELAH 2 kpl.
agregat skraplajagcy NW2 Fujitsu AOYG-54 LBTA 1 szt.
agregat skraplajagcy NW3 Fujitsu AOYG-72 LBTA 1 szt.
agregat skraplajgcy NW4 Fujitsu AOYG-54 LBTA 1 szt
agregat skraplajacy NW5 Fujitsu AOYG-45 LBTA 1 szt.
agregat skraplajacy NW6 Fujitsu AOYG-36 LBTA 1 szt.
agregat skraplajagcy NW9 Fujitsu AJY-108 LELAH 1 szt.
agregat skraplajacy NW10 Fujitsu AJY144 LELAH 1 szt.
agregat skraplajacy NW11,14,17 Fujitsu AOYG-30 LBTA 3 kpl.
agregat skraplajacy NW12,15,18 Fujitsu AOYG-60 LBTA 3 kpl.
agregat skraplajacy NW13 Fujitsu AOYG-72 LBTA 1 szt.
agregat skraplajacy NW16,19 Fujitsu AOYG-72 LBTA 2 kpl.
2. | Klimatyzatory split Fujitsu AOYG-45 w salach komputerowych (I pigtro) | 2 kpl.
3. | Klimatyzatory split Fujitsu AOYGO09 w serwerowni (parter) 1 kpl.
4. | Klimatyzatory split Fujitsu AJY-072 w kuchni i jadalni (parter) 1 szt.
Jednostki wewnetrzne 6 szt.
5. | Parter
Jednostka zewnetrzna Fujitsu AJY-090 1 szt.
Jednostki wewngetrzne 7 szt.
6. | I pietro
Jednostka zewnetrzna Fujitsu AJY-144 1 szt.




Jednostki wewnetrzne 10 szt.
7. | II pietro
Jednostka zewnetrzna Fujitsu AJY-090 2 kpl.
Jednostki wewnetrzne 10 szt.
8. | III pietro
Jednostka zewnetrzna Fujitsu AJY-126 1 szt.
Jednostka zewngtrzna Fujitsu AJY-072 1 szt.
| [ Jednostki wewnetrzne 13:87¢,
W budynku starszej czesci szkoly zostaty zamontowane sg ponizsze klimatyzatory:
L. | TYP/MODEL URZADZENIA Nr SERYJNY |RODZAJ ILOSCkg
P. CZYNNIKA  |w instalacji
1 | TOSHIBA RAS-167SKV-E7 / RAS- 52600239 / R410A 1,05 kg
167SAV-E 52600211
2 |TOSHIBA RAS-137SKV-E7 / RAS- 53000975/ R410A 1,1 kg
137SAV-E6 53000051
3 | TOSHIBA RAV-SM568CTP-E / RAV-  [72900134 / R410A 1,1 kg
SM564ATP-E 82400650
4 | TOSHIBA RAV-SM568CTP-E /RAV-  [72900135 / R410A 1,1 kg
SM564ATP-E 82400652
5 | TOSHIBA RAV-SMS567CTP-E / RAV- 53000062 / R410A
SM564ATP-E 53100102
6 | TOSHIBA RAV-SM568CTP-E/RAV-  |72200071 / R410A 1,1 kg
SM564ATP-E 72500108
7 | TOSHIBA RAV-SM567CTP-E / RAV-  |53000050 / R410A
SM564ATP-E 53100109
8 |TOSHIBA RAV-SM407CTP-E / RAV- 43000030 / R410A
SM404ATP-E 53000003
9 |TOSHIBA RAV-SM568CTP-E / RAV- 72200068 / R410A 1,1 kg
SM564ATP-E 72500104
10 | TOSHIBA RAV-SM566KRT-E / RAV- 53100241/ R410A
SM1104ATP-E 53100285
11 | TOSHIBA RAV-SM566KRT-E / RAV- [53100285 /- R410A
SM1104ATP-E
12 | TOSHIBA RAV-SM407KRTP-E / RAV- |53000022 / R410A
SM404ATP-E 53100111
13 |INVENTOR A1PSI-12 / A1PSO 1061 /2012.11 R410A
14 | SINCLAIR ASH-18AIE2 / ASH-18AIE2 |0456 R410A 1,3 kg
15 [SINCLAIR ASH-24AIE2 / 24AIE2 R410A 1,3 kg
16 | SINCLAIR ASH-24AIE2 / 24AIE2 R410A 1,3 kg
17 | TOSHIBA RAV-GM561ATP-E / RAV 92600368 / R32 0,9 kg
RM561CTP-E 826000129
18 | TOSHIBA RAV-GM561ATP-E / RAV- 92900209 / R32 0,9 kg
RMS561CTP-E 92800006
19 | MITSUBISHI PUHZ-ZRP100YKA3 8E01283 R410A 5,0 kg
20 | MITSUBISHI CITYMULTI 86P01922 R410A 9,1 kg




Bezplatny odbiér i recykling lub utylizacja zuzytych materialow eksploatacyjnych
stanowiacych przedmiot zaméwienia pozostaje po stronie WYKONAWCY.

Wykonawea zobowigzany jest do odnotowanie przegladu w kartach gwarancyjnych
urzadzen.

Wykonawea zobowigzany jest do przeprowadzenia kontroli szczelnosci instalacji
chlodniczych oraz kazdorazowego odnotowania przegladu szczelnosci w karcie
urzadzenia.



